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Qualidade da Agua 2016

22 Trimestre

José Carlos Pimentel Mendes, Presidente da Camara Municipal de Santa Cruz das Flores, torna piblicos os resultados das analises efetuadas
a agua, no dmbito do Programa de Controlo da Qualidade da Agua

Controlo de Rotina 1
E. coli

Bacterias coliformes
Desinfectante Residual
Controlo de Rotina 2
Aluminio

Amonio

Cheiro, a 252C

Condutividade
Clostridium perfringens
Cor

Ferro

Manganés

Nitratos

N2 de colénias a 22¢C
Ne de coldnias a 37¢C
Oxidabilidade

pH

Sabor, a 252C
Turvacdo

Contr. de Inspec¢do
Aluminio

Antiménio

Arsénio

Benzeno
Benzeno(a)pireno
Boro

Bromatos

Cadmio

Célcio

Chumbo

Cianetos

Cloretos

Clostridium perfringens
Cobre

Unidades

N/100 ml
N/100 ml
mg/l Cl

ug/l Al
mg/l NH,4

uS/cma
20eC

N/100 ml

mg/!
PtCo

e/l Fe
ug/l Mn
mg/I NO3

N/ml
N/ml
mg/1 0,

UNT

ug/l Al
pg/l Sb
pg/l As
g/l
ug/!
mg/| B
ug/t BrOz
ug/l Cd
g/l Ca
ug/I Pb
pg/l Cn
ug/I Cl
N/100ml

ug/l Cu

N2 Andlises N2 Anélises
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Valor

200
0,5

2500

20

200
50
50

6.529.0

200

10

0,01

10

25

50
250

% Andlises que Valor

100

100

100

100 <0.1
100 <3
100 116
100

100 <2
100 <15
100 <2
100 0
100 0
100 <0.8
100 6.7
100 <3
100 <0.5

Valor Causase
Previstas Realizadas (%) Paramétrico cumprem o VP Minimo Mdximo medidas

<0.1
<3

168

<2

<15
<2

<0.8
7.7
<3

<0.5
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Crémio ug/l Cr 0 0 50
1,2-Dicloroetano pg/l 0 0 3
Dureza Total Cr:g(/)la 0 0 =
Enterococos N/100 ml 0 0 0
Ferro pg/l Fe 0 0 200
Fluoretos pg/I F 0 0 1,5
HAP 1 g/l 1] 0 0,1
Benzeno(k)fluroanteno  pg/| 0 0
Benzeno(ghi)perileno ug/l 0 0
Benzeno(b)fluoranteno  pg/l 0 0
Indeno(1,2,3-cd)pireno g/l 0 0
Magnésio mg/l Mg 0 0 -
Merctrio pg/l Heg 0 0 1
Niguel pg/l Ni 0 0 20
Nitritos mg/I NO3 0 0 0,5
Selénio pg/l Se 0 0 10
Sadio mg/l Na 0 0 200
Sulfatos mg/150, 0 0 250
Tetracloroetano e
Tricloroeteno 2 he/l o ¢ W
Tetracloroetano ug/l 0 0 -
Tricloroeteno ug/l 0 0 -
Triahalometanos 3 pe/! 0 0 150
Cloroférmio ug/l 0 0 -
Dibromoclorometano pg/l 0 0 -
Bromodiclorometano ug/l 0 0 -
Bromoformio ug/l 0 0 -
Raddo Bq/I 0 0 500
DI mSv/ano 0 0 0,10
Alfa total 4 Bq/l 0 0 -
Beta total ° Bq/l 0 0 .
Pesticidas total ® ug/l 0 0 0,50
NOTAS
T T R R e e
2 r mﬁ:&n:::;&;:s::;;;m:sﬁ?ﬂa:’:am Dibromociorometano, Bremodiclerometano e Bromofdrmio
gt ﬂﬁf:imﬁﬁ e N , terbutlazina, triclopir & do metabolfo desetiterbutiazina

- As recolhas das amostras foram realizadas pelos tecnicos da Entidade Gestora;
- As andlises foram efectuadas pelo Laboratério Agroleico - Delegagdo Agores;
- Publicagdo prevista nos termos do Decreto-Lei n2 306/2007, de 7 de Agosto.

Para constar se publica o presente edital e outros de igual teor que vdo ser afixados nos lugares publicos do costume.

O Presidente da Camara Municipal de Santa Cruz das Flores

José Carlos Pimentel Mendes
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