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Legenda:
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Junta Cega Caixa Juncao de Caudais Origem de Agua Subterranea Ramais

Té Caixa Repartidora de Caudais W Reservatorios — Aducao

v

Chafariz @ Outras Redutor de Pressao -+ Aducdo/Distribuidora

X]

Fontanario Camaras Perda de Carga Regulador de Caudal - Distribuicao
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Bocas de Incéndio Camaras de Valvulas Valvulas de Descarga Recinto

200 300 Metros

X

Bocas de Rega Marcos de Agua Valvulas de Secionamento [ Limite de Freguesia

[]

Medidores de Caudal Ventosas

659784.000 660134.000 660484.000 660834.000 661184.000

Escalas:
Sistema de Abastecimento de Agua Infraestruturas em Alta e Baixa IA 1:1.100 / IB 1:6.000

Concelho de Santa Cruz das Flores Zona de Abastecimento da Caveira - Santa Cruz Data:
novembro 2016

Camara Municipal Santa Cruz das Flores



