ENTIDADE GESTORA

CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO

1vAS ZONAS DE ABASTECIMENTO' DO CONCELHO DE SANTA CRUZ FLORES

EDITALn.24

pela autoridade competente (ERSAR).

Em conformidade com o Decreto-Lei n.2 306/2007, de 27 de agosto, procedeu-se 3 verificagao da qualidade da dgua da rede pablica,
através de anilises periddicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Agua (PCQA) aprovado

Valor Paramétrico (VP) Valores obtidos N.2 Andlises [% Cumprimento| N-2 Andlises (PCQA) %
i comner fixado no DL 306/2007 imo | superioresvP | dovp Akine
A Minimo | Maximo p Agendadas | Realizadas Realizadas

Escherichia coli (N/100 ml) 0 0 0 0 100% 10 10 100%
|Bactérias coliformes (N/100 ml) 0 0 0 0 100% 10 10 100%
|Desinfetante residual (mg/L) - 0,3 0,4 — 10 10 100%
Aluminio (ug/LAI) 200 <60 <60 0 100% 1 1 100%
[Aménio (mg/L NH,) 0,50 <0,1 <0,1 0 100% 1 1 100%
[Nimero de colénias a 22 2C (N/ml) Sem alteragao anormal 0 0 - — 1 1 100%
|NGamero de colénias a 37 2C (N/ml) Sem alterag4o anormal 0 0 — 1 1 100%
|Condutividade (uS/cm a 202C) 2500 141 146 0 100% 1 1 100%
|Clostridium perfringens (N/100mi) 0 0 0 0 100% 1 1 100%
|Cor (mg/L PtCo) 20 <2 <2 0 100% 1 1 100%
pH (Unidades pH) 26,5 e <9 6,5 7.8 0 100% 1 1 100%
Ferro (ug/L Fe) 200 46 a6 0 100% 1 1 100%
|Manganés (ug/L Mn) 50 <15 16 0 100% 1 1 100%
Nitratos’ (mg/L NO,) 50 4 4 0 100% 1 1 100%
Nitritos (mg/L NO,) 0.5 <0,02 <0,02 0 100% 1 1 100%
[oxidabilidade (mg/L 0,) 5 <0,8 <0,8 0 100% 1 1 100%
[cheiro a 259¢ (Factor de diluigao) 3 <3 <3 0 100% 1 1 100%
Sabor a 252C (Factor de dilui¢3o) 3 <3 <3 0 100% 1 1 100%
Turvagdo (NTU) 4 0 100% 1 1 100%
onta Delgada; Caveira; Cedr ; Santa Cruz; Ponta Ruiva
O presidente: 15-01-2018
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