Municipio de Santa Cruz das Flores

Camara Municipal

9970 - 337 Santa Cruz das Flores

NIF. 512 079 110

Rua Senador André de Freitas. 13

Edital Qualidade da Agua para Consumo Humano
4° Trimestre 2018

Zona de Abastecimento: Ponta Delgada

Em cumprimento do Decreto-Lei n® 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n° 152/2017, de
7 de dezembro, a Camara Municipal de Santa Cruz das Flores torna publico o resumo trimestral dos
resultados obtidos, por zona de abastecimento, das analises bacterioldgicas e fisico-quimicas, elaboradas
de acordo com o previsto no Plano de Controlo da Qualidade da Agua.

Parametros Unidades
Controlo de Rotina 1
Cloro Livre mg/L Clz
Escherichia Coli col/100 mL
Bactérias Coliformes  col/100 mL
Controlo de Rotina 2
Azoto Amoniacal mg/L NH;
b gs/cm a
Condutividade 20°C
Cor mg/L PtCo
Manganés Mg/l Mn
Nitratos mg/L NO;
Oxidabilidade mg/L Oz
pH
Turvagao UNT
Numero de colonias
2 922°C col/mL
Numero de colénias —
a 37°C
Cheiro, a 25°C
Sabor, a 25°C
Controlo de Inspegao
Aluminio pg/L Al
Cloretos mg/L ClI-
Ferro Ho/L Fe
Nitritos mg/L NO2
CRER col/100 mL
perfrigens
Antiménio pg/L Sb
Arsénio ug/L As
Benzeno ug/L
-
L
biosfera
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Valor Valor
Minimo Maximo

Valor
Parameétrico

0,38 0,38
0 0 0
0 0 0
0,50 <0,1 <0,1
2500 132 132
20 <5 <5
50 <15 <15
50 2 2
5,0 <0,8 <0,8
8,0 8,0
6.59.5 (15°C)  (15°C)
4 <0,5 <0,5
25 25
0 0
3 <3 <3
3 <3 <3
200 <60 <60
250 19 19
200 <40 <40
0,50 <0,02 <0,02
0 0 0
5,0 <2 <2
10 <2 S
1,0 <0,20 <0,20
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% de
Analises que
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legislacao

100
100

100

100

100
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Boro mg/L B 1 100 1,0 <0,2 <0,2 100
Bromatos Mg/l BrOa 1 100 10 <5,0 <5,0 100
Cadmio Mg/l Cd 1 100 5,0 <0,40 <0,40 100
Calcio mg/L Ca?* 1 100 10 10
Chumbo pg/L Pb 1 100 10 <3,0 <3,0 100
Cianetos pg/L Cn- 1 100 50 <10 <10 100
Cobre mg/L Cu 1 100 2,0 <0,010  <0,010 100
Cromio pg/L Cr 1 100 50 <10 <10 100
1,2-Dicloroetano Hg/L 1 100 3,0 <0,750 <0,750 100
ma/L
Dureza total CaCOs 1 100 42 42
Fluoretos mg/L F- i 100 1,5 <0,40 <0,40 100
Magnésio mg/L Mg?* 1 100 4 4
Mercurio Mg/l Hg 1 100 1,0 0,016 0,016 100
Niquel pg/L Ni 1 100 20 <5,0 <5,0 100
Benzo (a) pireno pa/L 1 100 0,010 <0,0050 <0,0050 100
Benze(h) ug/L 1 100 <0,020  <0,020
fluoranteno
Benzo (k) fluoranteno ug/L 1 100 <0,020 <0,020
Benzo (ghi) perileno pa/L 1 100 <0,020 <0,020
(Fdeno Lleaa0) ug/L 1 100 <0,020  <0,020
pireno
Selénio Hg/L Se 1 100 10 <2 <2 100
Bromodiclorometano pa/L 1 100 <0,10 <0,10
Dibromoclorometano pg/L 1 100 0,33 0,33
Bromoformio Mg/l 1 100 0,61 0,61
Cloroformio Hg/L 1 100 <0,10 <0,10
Sodio mg/L Na* 1 100 200 17 17 100
Glifosato Ha/L 1 100 0,10 <0,100 <0,100 100
Pesticidas Totais pa/l 1 100 0,50 <0,10 <0,10 100
Tr"ha"’gﬁ:&r)ms tote) pg/L 1 100 100 0,94 0,94 100
Dose Indicativa Total mSv/ano 1 100 0,10 <0,1 <0,1 100
Alfa Total Bg/L 1 100 0,1 <0,04 <0,04 100
Beta Total Bg/L 1 100 1 <0,10 <0,10 100
Radao Bag/L 1 100 500 <10,0 <10,0 100
Hidrocarbonetos
Aromaticos pg/L 1 100 0,10 <0,08 <0,08 100
Policiclicos
Tetracloroeteno Hg/L 1 100 <0,20 <0,20
Tricloroeteno Hg/L 1 100 <0,10 <0,10
R s ug/L 1 100 10 <0,30  <0,30 100
Tricloroeteno
Sulfatos Mg/L SO 1 100 250 <5 <5 100
Enterococos Col/100 mL 1 100 0 0 0 100
MCPA ug/L 1 100 <0,050 <0,050
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= Analises laboratoriais realizadas por: Agroleico Agores
= Recolha das amostras realizadas por: Técnico de Colheitas Certificadas n® AAG-323

Com base nos resultados das analises obtidos, ndo foram verificados incumprimentos a legislagdo em vigor,
concluindo-se que a agua fornecida cumpre as normas da qualidade para a agua de consumo humano.

Santa Cruz das Flores, 26 de margo de 2019

O Presidente da Camara Municipal,

José Garlos Pimentel Mendes

O llha das Flores _ )
s Haseva da Biosfara | Telef: 292 590 700 Fax: 292 590 718

ye? E-mail: geral@cmscf] t
biosfera Classificagao da UNESCO § SRR geImECibelioies.|r
ACORES  Certificagiio de Qualidade Ambiental | http://www.cmscflores.pt




