Ag ro |e | CcO Ago res BOLETIM DE ANALISE N°: 2020_1473_Agores

Laboratoério
de Analises Quimicas
e Bacteriologicas, Lda.

acredita¢do
Caminho do Pico do Funcho
N° 38 Faja de Baixo L0650
9500-435 Ponta Delgada ISO/IEC 17025
Acores Ensaios
Tel.: 296 308 455
Fax.: 296 308 459
E-mail: agroleico.acores@agroleico.pt Boletim Definitivo

AMOSTRA N°: 1473 Versdo: 1.0 RECEBIDA NO LABORATORIO: 20/05/2020
® CLIENTE: Camara Municipal de Santa Cruz das Flores
® MORADA: Rua Senador André de Freitas, 13 -
9970 — 337 Santa Cruz das Flores

® PRODUTO:  Agua de consumo humano COLHEITA: Efectuada por
Cliente
® LOCAL DE COLHEITA: Caveira - Casa de Marco Camara
® DATA COLHEITA:  19/05/2020 HORA COLHEITA: 09:10
® INDICAGOES  Casa de Marco Camara
DO ROTULO:
ACONDICIONAMENTO ALS - Frasco de Plastico 250 mL (Tritio) - Encher totalmente + ALS - Frasco de plastico 60 ml EDA
DA AMOSTRA: ¢/NaOH (Bromatos+Cloratos+Cloritos) - Ndo encher totalmente + ALS - Frasco Plastico 1000ml

(a/R/D.ind.) Acid c/HNO3 pH <2-N&o encher totalmente - Refrigerado + ALS - Frasco plastico 125ml
(Glifosato) - Encher totalmente - Refrigerado + ALS - Frasco vial 40ml (Rad&o) - Encher completamente
sem bolhas + ALS-Frasco de plastico 60 ml c/HNO3-Metais(1.2 Descarga)Cu/Ni/Pb - Nao encher
totalmente + ALS-Frasco de plastico 60 ml c/HNO3-Metais(As/Cd/Cr/Se/Sb/Sddio) - Ndo encher
totalmente + 2 x ALS-Frasco vial 40ml VOC (Benz/Tetra/Tri/1,2-dic/CVinil)-c/NaHSO4-N&o encher
totalmente-Refrigerado + ALS-Frasco vidro 500ml (Epicloridrina) — Encher completamente e sem bolhas
+ ALS-Frasco Vidro Escuro 250mL (PAH) - Encher totalmente +
ALS-Frascovial40ml(Desetil+Terbutilazina+Bentazona+Linurao+S-Metal)NaoenchertotalmenteRefrigerado
+ Frasco de Plastico estéril 500 mL c/ tiossulfato de sodio - Nao encher totalmente + Frasco de Vidro
escuro 250mL (Cor)-Encher completamente-Refrigerado + Frasco de Vidro escuro 250ml (Oxi)-5mL
H2S04 7,5mol/LporLdeamostra-N&o encher totalmente.Refrigerado + Frasco de Vidro escuro 500ml (Fe)
- pH<1 1mI/H2S04-N&o encher totalmente + Frasco Plastico 1000mL1.2 Descarga-Metais(Cu,Ni,Pb)
-pH<2 2mI/HNOS - N&o encher totalmente + Frasco Plastico 500ml (Manganes/Alum) - pH<2 1mI/HNO3 -
Nao encher totalmente + Frasco Vidro 250ml (NH4) - pH<1 c/H2S04 - Nao encher totalmente.
Refrigerado. + Garrafa de Plastico 1000mL (CI-/NO3/NO2)-Encher completamente-Refrigerado +
LX-Frasco Plastico 1000mL - Encher totalmente + LX-Frasco plastico 250ml (Cianetos) - pH>12
2,5mlI/NaOH 5N - Nao encher totalmente + LX-Frasco Vidro Escuro 1L (Cd/Cr/As/Se/Sb) - pH2 c/HNO3 -
Nao encher totalmente + LX-Frasco vidro escuro 500ml (Sab/Ch) - Encher completamente-Refrigerado +
LX-Plastico 500ml (Cal/B/Dur/Na/Mg) - pH<2 c/HNO3 - Nao encher totalmente

DATA INIiCIO:  20/05/2020 DATA CONCLUSAO:  24/07/2020
Parametro Método de Analise Limite Lei a) Resultado
Aluminio Absorg¢éo Molecular - ME-17 rev.09 de 200 <60 (LQ) pg/L Al
03/10/2018
Contagem de Clostridium perfrigens Método de filtragdo por membrana - 0 0 col/100 mL
1ISO 14189:2013
Ferro Absorgéo Molecular - NP 2202:1996 200 <40 (LQ) pg/L Fe
Nitritos Absorgao Molecular - NP 624:1972 0,50 < 0,02 (LQ) mg/L NO2
Antiménio CZ_SOP_DO06_02_001 (US EPA 5,0 <1 (LQ) pg/L Sb

200.7, CSN EN ISO 11885, CSN EN
16192, US EPA 6010,SM 3120 CSN
75 7358, preparacdo da amostra
conforme CZ_SOP_DO06_02_J02 cap.
10.1 e 10.2) *##

Arsénio CZ_SOP_D06_02_001 (US EPA 10 <1(LQ) pg/L As
200.7, CSN EN ISO 11885, CSN EN
16192, US EPA 6010,SM 3120 CSN
75 7358, preparacdo da amostra
conforme CZ_SOP_D06_02_J02 cap.
10.1 e 10.2)

“HH#
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E-mail: agroleico.acores@agroleico.pt Boletim Definitivo

AMOSTRA N°: 1473 Versdo: 1.0 RECEBIDA NO LABORATORIO: 20/05/2020
® CLIENTE: Camara Municipal de Santa Cruz das Flores
® MORADA: Rua Senador André de Freitas, 13 -
9970 — 337 Santa Cruz das Flores

® PRODUTO:  Agua de consumo humano COLHEITA: Efectuada por
Cliente
® LOCAL DE COLHEITA: Caveira - Casa de Marco Camara
® DATA COLHEITA:  19/05/2020 HORA COLHEITA: 09:10
® INDICAGOES  Casa de Marco Camara
DO ROTULO:
ACONDICIONAMENTO ALS - Frasco de Plastico 250 mL (Tritio) - Encher totalmente + ALS - Frasco de plastico 60 ml EDA
DA AMOSTRA: ¢/NaOH (Bromatos+Cloratos+Cloritos) - Ndo encher totalmente + ALS - Frasco Plastico 1000ml

(a/R/D.ind.) Acid c/HNO3 pH <2-N&o encher totalmente - Refrigerado + ALS - Frasco plastico 125ml
(Glifosato) - Encher totalmente - Refrigerado + ALS - Frasco vial 40ml (Rad&o) - Encher completamente
sem bolhas + ALS-Frasco de plastico 60 ml c/HNO3-Metais(1.2 Descarga)Cu/Ni/Pb - Nao encher
totalmente + ALS-Frasco de plastico 60 ml c/HNO3-Metais(As/Cd/Cr/Se/Sb/Sddio) - Ndo encher
totalmente + 2 x ALS-Frasco vial 40ml VOC (Benz/Tetra/Tri/1,2-dic/CVinil)-c/NaHSO4-N&o encher
totalmente-Refrigerado + ALS-Frasco vidro 500ml (Epicloridrina) — Encher completamente e sem bolhas
+ ALS-Frasco Vidro Escuro 250mL (PAH) - Encher totalmente +
ALS-Frascovial40ml(Desetil+Terbutilazina+Bentazona+Linurao+S-Metal)NaoenchertotalmenteRefrigerado
+ Frasco de Plastico estéril 500 mL c/ tiossulfato de sodio - Nao encher totalmente + Frasco de Vidro
escuro 250mL (Cor)-Encher completamente-Refrigerado + Frasco de Vidro escuro 250ml (Oxi)-5mL
H2S04 7,5mol/LporLdeamostra-N&o encher totalmente.Refrigerado + Frasco de Vidro escuro 500ml (Fe)
- pH<1 1mI/H2S04-N&o encher totalmente + Frasco Plastico 1000mL1.2 Descarga-Metais(Cu,Ni,Pb)
-pH<2 2mI/HNOS - N&o encher totalmente + Frasco Plastico 500ml (Manganes/Alum) - pH<2 1mI/HNO3 -
Nao encher totalmente + Frasco Vidro 250ml (NH4) - pH<1 c/H2S04 - Nao encher totalmente.
Refrigerado. + Garrafa de Plastico 1000mL (CI-/NO3/NO2)-Encher completamente-Refrigerado +
LX-Frasco Plastico 1000mL - Encher totalmente + LX-Frasco plastico 250ml (Cianetos) - pH>12
2,5mlI/NaOH 5N - Nao encher totalmente + LX-Frasco Vidro Escuro 1L (Cd/Cr/As/Se/Sb) - pH2 c/HNO3 -
Nao encher totalmente + LX-Frasco vidro escuro 500ml (Sab/Ch) - Encher completamente-Refrigerado +
LX-Plastico 500ml (Cal/B/Dur/Na/Mg) - pH<2 c/HNO3 - Nao encher totalmente

DATA INIiCIO:  20/05/2020 DATA CONCLUSAO:  24/07/2020
Parametro Método de Analise Limite Lei a) Resultado
Benzeno CZ_SOP_D06_03_155 exceto os cap. 1,0 <0,20 (LQ) pg/L

10.5 e 10.6 (US EPA 624, US EPA
8260, US EPA 8015, CSN EN ISO
10301, MADEP 2004, rev. 1.1, CSN
ISO 11423, CSN EN ISO 15680) *##
Benzo (a) pireno CZ_SOP_D06_03_161 (US EPA 8270, 0,010 < 0,0030 (LQ) ug/L
CSN EN ISO 6468, US EPA 8000D,
preparagéo da amostra conforme
CZ_SOP_D06_03_PO01 cap. 9.1, 9.4.1
i
Boro CZ_SOP_D06_02_001 (US EPA 1,0 0,010 mg/L B
200.7, CSN EN ISO 11885, CSN EN
16192, US EPA 6010,SM 3120 CSN
75 7358, preparacdo da amostra
conforme CZ_SOP_DO06_02_J02 cap.
10.1 e 10.2)
“HH
Bromatos CZ_SOP_D06_02_098 (CSN EN ISO 10 <5,0 (LQ) pg/L BrO3
15061, CSN EN ISO 10304-4)
HH
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AMOSTRA N°: 1473 Versdo: 1.0 RECEBIDA NO LABORATORIO: 20/05/2020
® CLIENTE: Camara Municipal de Santa Cruz das Flores
® MORADA: Rua Senador André de Freitas, 13 -
9970 — 337 Santa Cruz das Flores

® PRODUTO:  Agua de consumo humano COLHEITA: Efectuada por
Cliente
® LOCAL DE COLHEITA: Caveira - Casa de Marco Camara
® DATA COLHEITA:  19/05/2020 HORA COLHEITA: 09:10
® INDICAGOES  Casa de Marco Camara
DO ROTULO:
ACONDICIONAMENTO ALS - Frasco de Plastico 250 mL (Tritio) - Encher totalmente + ALS - Frasco de plastico 60 ml EDA
DA AMOSTRA: ¢/NaOH (Bromatos+Cloratos+Cloritos) - Ndo encher totalmente + ALS - Frasco Plastico 1000ml

(a/R/D.ind.) Acid c/HNO3 pH <2-N&o encher totalmente - Refrigerado + ALS - Frasco plastico 125ml
(Glifosato) - Encher totalmente - Refrigerado + ALS - Frasco vial 40ml (Rad&o) - Encher completamente
sem bolhas + ALS-Frasco de plastico 60 ml c/HNO3-Metais(1.2 Descarga)Cu/Ni/Pb - Nao encher
totalmente + ALS-Frasco de plastico 60 ml c/HNO3-Metais(As/Cd/Cr/Se/Sb/Sddio) - Ndo encher
totalmente + 2 x ALS-Frasco vial 40ml VOC (Benz/Tetra/Tri/1,2-dic/CVinil)-c/NaHSO4-N&o encher
totalmente-Refrigerado + ALS-Frasco vidro 500ml (Epicloridrina) — Encher completamente e sem bolhas
+ ALS-Frasco Vidro Escuro 250mL (PAH) - Encher totalmente +
ALS-Frascovial40ml(Desetil+Terbutilazina+Bentazona+Linurao+S-Metal)NaoenchertotalmenteRefrigerado
+ Frasco de Plastico estéril 500 mL c/ tiossulfato de sodio - Nao encher totalmente + Frasco de Vidro
escuro 250mL (Cor)-Encher completamente-Refrigerado + Frasco de Vidro escuro 250ml (Oxi)-5mL
H2S04 7,5mol/LporLdeamostra-N&o encher totalmente.Refrigerado + Frasco de Vidro escuro 500ml (Fe)
- pH<1 1mI/H2S04-N&o encher totalmente + Frasco Plastico 1000mL1.2 Descarga-Metais(Cu,Ni,Pb)
-pH<2 2mI/HNOS - N&o encher totalmente + Frasco Plastico 500ml (Manganes/Alum) - pH<2 1mI/HNO3 -
Nao encher totalmente + Frasco Vidro 250ml (NH4) - pH<1 c/H2S04 - Nao encher totalmente.
Refrigerado. + Garrafa de Plastico 1000mL (CI-/NO3/NO2)-Encher completamente-Refrigerado +
LX-Frasco Plastico 1000mL - Encher totalmente + LX-Frasco plastico 250ml (Cianetos) - pH>12
2,5mlI/NaOH 5N - Nao encher totalmente + LX-Frasco Vidro Escuro 1L (Cd/Cr/As/Se/Sb) - pH2 c/HNO3 -
Nao encher totalmente + LX-Frasco vidro escuro 500ml (Sab/Ch) - Encher completamente-Refrigerado +
LX-Plastico 500ml (Cal/B/Dur/Na/Mg) - pH<2 c/HNO3 - Nao encher totalmente

DATA INIiCIO:  20/05/2020 DATA CONCLUSAO:  24/07/2020
Parametro Método de Analise Limite Lei a) Resultado
Cadmio CZ_SOP_D06_02_001 (US EPA 5,0 <0,20 (LQ) ug/L Cd

200.7, CSN EN ISO 11885, CSN EN
16192, US EPA 6010,SM 3120 CSN
75 7358, preparagao da amostra
conforme CZ_SOP_DO06_02_J02 cap.
10.1 e 10.2) *##
Calcio Titulimetria complexométrica (EDTA) - - 10 mg/L Ca2+
ME-49 (equivalente SMEWW 3500-Ca
B 222 edigao) rev.05 de 17/01/2014
“HH#
Chumbo CZ_SOP_D06_02_001 (US EPA 10 <1,0 (LQ) ug/L Pb
200.7, CSN EN ISO 11885, CSN EN
16192, US EPA 6010,SM 3120 CSN
75 7358, preparacdo da amostra
conforme CZ_SOP_DO06_02_J02 cap.
10.1 e 10.2) *##
Cianetos ME-628 (equivalente SMEWW 50 <10 (LQ) pg/L CN-
4500-CN C,E 222 edicao) rev.05 de
17/01/2014
HH
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AMOSTRA N°: 1473 Versdo: 1.0 RECEBIDA NO LABORATORIO: 20/05/2020
® CLIENTE: Camara Municipal de Santa Cruz das Flores
® MORADA: Rua Senador André de Freitas, 13 -
9970 — 337 Santa Cruz das Flores

® PRODUTO:  Agua de consumo humano COLHEITA: Efectuada por
Cliente
® LOCAL DE COLHEITA: Caveira - Casa de Marco Camara
® DATA COLHEITA:  19/05/2020 HORA COLHEITA: 09:10
® INDICAGOES  Casa de Marco Camara
DO ROTULO:
ACONDICIONAMENTO ALS - Frasco de Plastico 250 mL (Tritio) - Encher totalmente + ALS - Frasco de plastico 60 ml EDA
DA AMOSTRA: ¢/NaOH (Bromatos+Cloratos+Cloritos) - Ndo encher totalmente + ALS - Frasco Plastico 1000ml

(a/R/D.ind.) Acid c/HNO3 pH <2-N&o encher totalmente - Refrigerado + ALS - Frasco plastico 125ml
(Glifosato) - Encher totalmente - Refrigerado + ALS - Frasco vial 40ml (Rad&o) - Encher completamente
sem bolhas + ALS-Frasco de plastico 60 ml c/HNO3-Metais(1.2 Descarga)Cu/Ni/Pb - Nao encher
totalmente + ALS-Frasco de plastico 60 ml c/HNO3-Metais(As/Cd/Cr/Se/Sb/Sddio) - Ndo encher
totalmente + 2 x ALS-Frasco vial 40ml VOC (Benz/Tetra/Tri/1,2-dic/CVinil)-c/NaHSO4-N&o encher
totalmente-Refrigerado + ALS-Frasco vidro 500ml (Epicloridrina) — Encher completamente e sem bolhas
+ ALS-Frasco Vidro Escuro 250mL (PAH) - Encher totalmente +
ALS-Frascovial40ml(Desetil+Terbutilazina+Bentazona+Linurao+S-Metal)NaoenchertotalmenteRefrigerado
+ Frasco de Plastico estéril 500 mL c/ tiossulfato de sodio - Nao encher totalmente + Frasco de Vidro
escuro 250mL (Cor)-Encher completamente-Refrigerado + Frasco de Vidro escuro 250ml (Oxi)-5mL
H2S04 7,5mol/LporLdeamostra-N&o encher totalmente.Refrigerado + Frasco de Vidro escuro 500ml (Fe)
- pH<1 1mI/H2S04-N&o encher totalmente + Frasco Plastico 1000mL1.2 Descarga-Metais(Cu,Ni,Pb)
-pH<2 2mI/HNOS - N&o encher totalmente + Frasco Plastico 500ml (Manganes/Alum) - pH<2 1mI/HNO3 -
Nao encher totalmente + Frasco Vidro 250ml (NH4) - pH<1 c/H2S04 - Nao encher totalmente.
Refrigerado. + Garrafa de Plastico 1000mL (CI-/NO3/NO2)-Encher completamente-Refrigerado +
LX-Frasco Plastico 1000mL - Encher totalmente + LX-Frasco plastico 250ml (Cianetos) - pH>12
2,5mlI/NaOH 5N - Nao encher totalmente + LX-Frasco Vidro Escuro 1L (Cd/Cr/As/Se/Sb) - pH2 c/HNO3 -
Nao encher totalmente + LX-Frasco vidro escuro 500ml (Sab/Ch) - Encher completamente-Refrigerado +
LX-Plastico 500ml (Cal/B/Dur/Na/Mg) - pH<2 c/HNO3 - Nao encher totalmente

DATA INIiCIO:  20/05/2020 DATA CONCLUSAO:  24/07/2020
Parametro Método de Analise Limite Lei a) Resultado
Cobre CZ_SOP_D06_02_001 (US EPA 2,0 <1 (LQ) mg/L Cu

200.7, CSN EN ISO 11885, CSN EN
16192, US EPA 6010,SM 3120 CSN
75 7358, preparagao da amostra
conforme CZ_SOP_DO06_02_J02 cap.
10.1 e 10.2)
“HH
Crémio CZ_SOP_D06_02_001 (US EPA 50 <1(LQ) ug/L Cr
200.7, CSN EN ISO 11885, CSN EN
16192, US EPA 6010,SM 3120 CSN
75 7358, preparacdo da amostra
conforme CZ_SOP_D06_02_J02 cap.
10.1 e 10.2)
“HH#
1,2-Dicloroetano CZ_SOP_DO06_03_155 exceto os cap. 3,0 < 0,750 (LQ) pg/L
10.5 e 10.6 (US EPA 624, US EPA
8260, US EPA 8015, CSN EN ISO
10301, MADEP 2004, rev. 1.1, CSN
ISO 11423, CSN EN ISO 15680)
“HH
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AMOSTRA N°: 1473 Versdo: 1.0 RECEBIDA NO LABORATORIO: 20/05/2020
® CLIENTE: Camara Municipal de Santa Cruz das Flores
® MORADA: Rua Senador André de Freitas, 13 -
9970 — 337 Santa Cruz das Flores

® PRODUTO:  Agua de consumo humano COLHEITA: Efectuada por
Cliente
® LOCAL DE COLHEITA: Caveira - Casa de Marco Camara
® DATA COLHEITA:  19/05/2020 HORA COLHEITA: 09:10
® INDICAGOES  Casa de Marco Camara
DO ROTULO:
ACONDICIONAMENTO ALS - Frasco de Plastico 250 mL (Tritio) - Encher totalmente + ALS - Frasco de plastico 60 ml EDA
DA AMOSTRA: ¢/NaOH (Bromatos+Cloratos+Cloritos) - Ndo encher totalmente + ALS - Frasco Plastico 1000ml

(a/R/D.ind.) Acid c/HNO3 pH <2-N&o encher totalmente - Refrigerado + ALS - Frasco plastico 125ml
(Glifosato) - Encher totalmente - Refrigerado + ALS - Frasco vial 40ml (Rad&o) - Encher completamente
sem bolhas + ALS-Frasco de plastico 60 ml c/HNO3-Metais(1.2 Descarga)Cu/Ni/Pb - Nao encher
totalmente + ALS-Frasco de plastico 60 ml c/HNO3-Metais(As/Cd/Cr/Se/Sb/Sddio) - Ndo encher
totalmente + 2 x ALS-Frasco vial 40ml VOC (Benz/Tetra/Tri/1,2-dic/CVinil)-c/NaHSO4-N&o encher
totalmente-Refrigerado + ALS-Frasco vidro 500ml (Epicloridrina) — Encher completamente e sem bolhas
+ ALS-Frasco Vidro Escuro 250mL (PAH) - Encher totalmente +
ALS-Frascovial40ml(Desetil+Terbutilazina+Bentazona+Linurao+S-Metal)NaoenchertotalmenteRefrigerado
+ Frasco de Plastico estéril 500 mL c/ tiossulfato de sodio - Nao encher totalmente + Frasco de Vidro
escuro 250mL (Cor)-Encher completamente-Refrigerado + Frasco de Vidro escuro 250ml (Oxi)-5mL
H2S04 7,5mol/LporLdeamostra-N&o encher totalmente.Refrigerado + Frasco de Vidro escuro 500ml (Fe)
- pH<1 1mI/H2S04-N&o encher totalmente + Frasco Plastico 1000mL1.2 Descarga-Metais(Cu,Ni,Pb)
-pH<2 2mI/HNOS - N&o encher totalmente + Frasco Plastico 500ml (Manganes/Alum) - pH<2 1mI/HNO3 -
Nao encher totalmente + Frasco Vidro 250ml (NH4) - pH<1 c/H2S04 - Nao encher totalmente.
Refrigerado. + Garrafa de Plastico 1000mL (CI-/NO3/NO2)-Encher completamente-Refrigerado +
LX-Frasco Plastico 1000mL - Encher totalmente + LX-Frasco plastico 250ml (Cianetos) - pH>12
2,5mlI/NaOH 5N - Nao encher totalmente + LX-Frasco Vidro Escuro 1L (Cd/Cr/As/Se/Sb) - pH2 c/HNO3 -
Nao encher totalmente + LX-Frasco vidro escuro 500ml (Sab/Ch) - Encher completamente-Refrigerado +
LX-Plastico 500ml (Cal/B/Dur/Na/Mg) - pH<2 c/HNO3 - Nao encher totalmente

DATA INiCIO:  20/05/2020 DATA CONCLUSAO:  24/07/2020
Parametro Método de Analise Limite Lei a) Resultado
Dureza total Calculo a partir doseamento de calcio - 41 mg/L CaCO3

e magnésio p/Cromatografia
I6nica-ME-479 rev.10 de 02/02/2011
H
Fluoretos Eléctrodo Selectivo - ME-34 1,5 < 0,20 (LQ) mg/L F-
(equivalente SMEWW 4500-F C 232
edicdo) rev.10 de 21/11/2018
“HH#
Magnésio Por calculo - ME-49 (equivalente - 4 mg/L Mg2+
SMEWW 3500-Mg B 222 edicéo)
rev.05 de 17/01/2014
“H#
Mercurio CZ_SOP_D06_02_096 (US EPA 1,0 0,032 pg/L Hg
245.7, CSN EN ISO 178 52, CSN EN
16192, preparagdo da amostra
conforme CZ_SOP_D06_02_J02
cap.10.1 e 10.2)
“HH
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AMOSTRA N°: 1473 Versdo: 1.0 RECEBIDA NO LABORATORIO: 20/05/2020
® CLIENTE: Camara Municipal de Santa Cruz das Flores
® MORADA: Rua Senador André de Freitas, 13 -
9970 — 337 Santa Cruz das Flores

® PRODUTO:  Agua de consumo humano COLHEITA: Efectuada por
Cliente
® LOCAL DE COLHEITA: Caveira - Casa de Marco Camara
® DATA COLHEITA:  19/05/2020 HORA COLHEITA: 09:10
® INDICAGOES  Casa de Marco Camara
DO ROTULO:
ACONDICIONAMENTO ALS - Frasco de Plastico 250 mL (Tritio) - Encher totalmente + ALS - Frasco de plastico 60 ml EDA
DA AMOSTRA: ¢/NaOH (Bromatos+Cloratos+Cloritos) - Ndo encher totalmente + ALS - Frasco Plastico 1000ml

(a/R/D.ind.) Acid c/HNO3 pH <2-N&o encher totalmente - Refrigerado + ALS - Frasco plastico 125ml
(Glifosato) - Encher totalmente - Refrigerado + ALS - Frasco vial 40ml (Rad&o) - Encher completamente
sem bolhas + ALS-Frasco de plastico 60 ml c/HNO3-Metais(1.2 Descarga)Cu/Ni/Pb - Nao encher
totalmente + ALS-Frasco de plastico 60 ml c/HNO3-Metais(As/Cd/Cr/Se/Sb/Sddio) - Ndo encher
totalmente + 2 x ALS-Frasco vial 40ml VOC (Benz/Tetra/Tri/1,2-dic/CVinil)-c/NaHSO4-N&o encher
totalmente-Refrigerado + ALS-Frasco vidro 500ml (Epicloridrina) — Encher completamente e sem bolhas
+ ALS-Frasco Vidro Escuro 250mL (PAH) - Encher totalmente +
ALS-Frascovial40ml(Desetil+Terbutilazina+Bentazona+Linurao+S-Metal)NaoenchertotalmenteRefrigerado
+ Frasco de Plastico estéril 500 mL c/ tiossulfato de sodio - Nao encher totalmente + Frasco de Vidro
escuro 250mL (Cor)-Encher completamente-Refrigerado + Frasco de Vidro escuro 250ml (Oxi)-5mL
H2S04 7,5mol/LporLdeamostra-N&o encher totalmente.Refrigerado + Frasco de Vidro escuro 500ml (Fe)
- pH<1 1mI/H2S04-N&o encher totalmente + Frasco Plastico 1000mL1.2 Descarga-Metais(Cu,Ni,Pb)
-pH<2 2mI/HNOS - N&o encher totalmente + Frasco Plastico 500ml (Manganes/Alum) - pH<2 1mI/HNO3 -
Nao encher totalmente + Frasco Vidro 250ml (NH4) - pH<1 c/H2S04 - Nao encher totalmente.
Refrigerado. + Garrafa de Plastico 1000mL (CI-/NO3/NO2)-Encher completamente-Refrigerado +
LX-Frasco Plastico 1000mL - Encher totalmente + LX-Frasco plastico 250ml (Cianetos) - pH>12
2,5mlI/NaOH 5N - Nao encher totalmente + LX-Frasco Vidro Escuro 1L (Cd/Cr/As/Se/Sb) - pH2 c/HNO3 -
Nao encher totalmente + LX-Frasco vidro escuro 500ml (Sab/Ch) - Encher completamente-Refrigerado +
LX-Plastico 500ml (Cal/B/Dur/Na/Mg) - pH<2 c/HNO3 - Nao encher totalmente

DATA INIiCIO:  20/05/2020 DATA CONCLUSAO:  24/07/2020
Parametro Método de Analise Limite Lei a) Resultado
Niquel CZ_SOP_D06_02_001 (US EPA 20 < 2,0 (LQ) pg/L Ni

200.7, CSN EN ISO 11885, CSN EN
16192, US EPA 6010,SM 3120 CSN
75 7358, preparagao da amostra
conforme CZ_SOP_DO06_02_J02 cap.
10.1 e 10.2) *##
Hidrocarbonetos aromaticos policiclicos CZ_SOP_D06_02_057 (CSN 75 0,10 < 0,0200 (LQ) pg/L
7505:2006, STN 830540-4, US EPA
418.1, SM 5520 F, DS/R 209, SFS
3010)
*H
Selénio CZ_SOP_D06_02_001 (US EPA 10 < 1,0 (LQ) pg/L Se
200.7, CSN EN ISO 11885, CSN EN
16192, US EPA 6010,SM 3120 CSN
75 7358, preparacdo da amostra
conforme CZ_SOP_D06_02_J02 cap.
10.1 e 10.2)
it
Cloretos Titulimetria - NP 423:1966 250 19 mg/L CI-

Pagina 6 de 16



Ag ro |e | CcO Ago res BOLETIM DE ANALISE N°: 2020_1473_Agores

Laboratoério
de Analises Quimicas
e Bacteriologicas, Lda.

acredita¢do
Caminho do Pico do Funcho
N° 38 Faja de Baixo L0650
9500-435 Ponta Delgada ISO/IEC 17025
Acores Ensaios
Tel.: 296 308 455
Fax.: 296 308 459
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AMOSTRA N°: 1473 Versdo: 1.0 RECEBIDA NO LABORATORIO: 20/05/2020
® CLIENTE: Camara Municipal de Santa Cruz das Flores
® MORADA: Rua Senador André de Freitas, 13 -
9970 — 337 Santa Cruz das Flores

® PRODUTO:  Agua de consumo humano COLHEITA: Efectuada por
Cliente
® LOCAL DE COLHEITA: Caveira - Casa de Marco Camara
® DATA COLHEITA:  19/05/2020 HORA COLHEITA: 09:10
® INDICAGOES  Casa de Marco Camara
DO ROTULO:
ACONDICIONAMENTO ALS - Frasco de Plastico 250 mL (Tritio) - Encher totalmente + ALS - Frasco de plastico 60 ml EDA
DA AMOSTRA: ¢/NaOH (Bromatos+Cloratos+Cloritos) - Ndo encher totalmente + ALS - Frasco Plastico 1000ml

(a/R/D.ind.) Acid c/HNO3 pH <2-N&o encher totalmente - Refrigerado + ALS - Frasco plastico 125ml
(Glifosato) - Encher totalmente - Refrigerado + ALS - Frasco vial 40ml (Rad&o) - Encher completamente
sem bolhas + ALS-Frasco de plastico 60 ml c/HNO3-Metais(1.2 Descarga)Cu/Ni/Pb - Nao encher
totalmente + ALS-Frasco de plastico 60 ml c/HNO3-Metais(As/Cd/Cr/Se/Sb/Sddio) - Ndo encher
totalmente + 2 x ALS-Frasco vial 40ml VOC (Benz/Tetra/Tri/1,2-dic/CVinil)-c/NaHSO4-N&o encher
totalmente-Refrigerado + ALS-Frasco vidro 500ml (Epicloridrina) — Encher completamente e sem bolhas
+ ALS-Frasco Vidro Escuro 250mL (PAH) - Encher totalmente +
ALS-Frascovial40ml(Desetil+Terbutilazina+Bentazona+Linurao+S-Metal)NaoenchertotalmenteRefrigerado
+ Frasco de Plastico estéril 500 mL c/ tiossulfato de sodio - Nao encher totalmente + Frasco de Vidro
escuro 250mL (Cor)-Encher completamente-Refrigerado + Frasco de Vidro escuro 250ml (Oxi)-5mL
H2S04 7,5mol/LporLdeamostra-N&o encher totalmente.Refrigerado + Frasco de Vidro escuro 500ml (Fe)
- pH<1 1mI/H2S04-N&o encher totalmente + Frasco Plastico 1000mL1.2 Descarga-Metais(Cu,Ni,Pb)
-pH<2 2mI/HNOS - N&o encher totalmente + Frasco Plastico 500ml (Manganes/Alum) - pH<2 1mI/HNO3 -
Nao encher totalmente + Frasco Vidro 250ml (NH4) - pH<1 c/H2S04 - Nao encher totalmente.
Refrigerado. + Garrafa de Plastico 1000mL (CI-/NO3/NO2)-Encher completamente-Refrigerado +
LX-Frasco Plastico 1000mL - Encher totalmente + LX-Frasco plastico 250ml (Cianetos) - pH>12
2,5mlI/NaOH 5N - Nao encher totalmente + LX-Frasco Vidro Escuro 1L (Cd/Cr/As/Se/Sb) - pH2 c/HNO3 -
Nao encher totalmente + LX-Frasco vidro escuro 500ml (Sab/Ch) - Encher completamente-Refrigerado +
LX-Plastico 500ml (Cal/B/Dur/Na/Mg) - pH<2 c/HNO3 - Nao encher totalmente

DATA INiCIO:  20/05/2020 DATA CONCLUSAO: 24/07/2020
Parametro Método de Analise Limite Lei a) Resultado
Tetracloroeteno e Tricloroeteno CZ_SOP_D06_03_155 exceto os cap. 10 < 0,30 (LQ) pg/L

10.5 e 10.6 (US EPA 624, US EPA
8260, US EPA 8015, CSN EN ISO
10301, MADEP 2004, rev. 1.1, CSN
1ISO 11423, CSN EN ISO 15680)
it
Tetracloroeteno CZ_SOP_DO06_03_155 exceto os cap. - < 0,20 (LQ) pg/L
10.5 e 10.6 (US EPA 624, US EPA
8260, US EPA 8015, CSN EN ISO
10301, MADEP 2004, rev. 1.1, CSN
1ISO 11423, CSN EN ISO 15680)
*HHt
Tricloroeteno CZ_SOP_DO06_03_155 exceto os cap. -— < 0,10 (LQ) pg/L
10.5 e 10.6 (US EPA 624, US EPA
8260, US EPA 8015, CSN EN ISO
10301, MADEP 2004, rev. 1.1, CSN
ISO 11423, CSN EN ISO 15680)
it

Pagina 7 de 16



Ag ro |e | CcO Ago res BOLETIM DE ANALISE N°: 2020_1473_Agores

Laboratoério
de Analises Quimicas
e Bacteriologicas, Lda.

acredita¢do
Caminho do Pico do Funcho
N° 38 Faja de Baixo L0650
9500-435 Ponta Delgada ISO/IEC 17025
Acores Ensaios
Tel.: 296 308 455
Fax.: 296 308 459
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AMOSTRA N°: 1473 Versdo: 1.0 RECEBIDA NO LABORATORIO: 20/05/2020
® CLIENTE: Camara Municipal de Santa Cruz das Flores
® MORADA: Rua Senador André de Freitas, 13 -
9970 — 337 Santa Cruz das Flores

® PRODUTO:  Agua de consumo humano COLHEITA: Efectuada por
Cliente
® LOCAL DE COLHEITA: Caveira - Casa de Marco Camara
® DATA COLHEITA:  19/05/2020 HORA COLHEITA: 09:10
® INDICAGOES  Casa de Marco Camara
DO ROTULO:
ACONDICIONAMENTO ALS - Frasco de Plastico 250 mL (Tritio) - Encher totalmente + ALS - Frasco de plastico 60 ml EDA
DA AMOSTRA: ¢/NaOH (Bromatos+Cloratos+Cloritos) - Ndo encher totalmente + ALS - Frasco Plastico 1000ml

(a/R/D.ind.) Acid c/HNO3 pH <2-N&o encher totalmente - Refrigerado + ALS - Frasco plastico 125ml
(Glifosato) - Encher totalmente - Refrigerado + ALS - Frasco vial 40ml (Rad&o) - Encher completamente
sem bolhas + ALS-Frasco de plastico 60 ml c/HNO3-Metais(1.2 Descarga)Cu/Ni/Pb - Nao encher
totalmente + ALS-Frasco de plastico 60 ml c/HNO3-Metais(As/Cd/Cr/Se/Sb/Sddio) - Ndo encher
totalmente + 2 x ALS-Frasco vial 40ml VOC (Benz/Tetra/Tri/1,2-dic/CVinil)-c/NaHSO4-N&o encher
totalmente-Refrigerado + ALS-Frasco vidro 500ml (Epicloridrina) — Encher completamente e sem bolhas
+ ALS-Frasco Vidro Escuro 250mL (PAH) - Encher totalmente +
ALS-Frascovial40ml(Desetil+Terbutilazina+Bentazona+Linurao+S-Metal)NaoenchertotalmenteRefrigerado
+ Frasco de Plastico estéril 500 mL c/ tiossulfato de sodio - Nao encher totalmente + Frasco de Vidro
escuro 250mL (Cor)-Encher completamente-Refrigerado + Frasco de Vidro escuro 250ml (Oxi)-5mL
H2S04 7,5mol/LporLdeamostra-N&o encher totalmente.Refrigerado + Frasco de Vidro escuro 500ml (Fe)
- pH<1 1mI/H2S04-N&o encher totalmente + Frasco Plastico 1000mL1.2 Descarga-Metais(Cu,Ni,Pb)
-pH<2 2mI/HNOS - N&o encher totalmente + Frasco Plastico 500ml (Manganes/Alum) - pH<2 1mI/HNO3 -
Nao encher totalmente + Frasco Vidro 250ml (NH4) - pH<1 c/H2S04 - Nao encher totalmente.
Refrigerado. + Garrafa de Plastico 1000mL (CI-/NO3/NO2)-Encher completamente-Refrigerado +
LX-Frasco Plastico 1000mL - Encher totalmente + LX-Frasco plastico 250ml (Cianetos) - pH>12
2,5mlI/NaOH 5N - Nao encher totalmente + LX-Frasco Vidro Escuro 1L (Cd/Cr/As/Se/Sb) - pH2 c/HNO3 -
Nao encher totalmente + LX-Frasco vidro escuro 500ml (Sab/Ch) - Encher completamente-Refrigerado +
LX-Plastico 500ml (Cal/B/Dur/Na/Mg) - pH<2 c/HNO3 - Nao encher totalmente

DATA INIiCIO:  20/05/2020 DATA CONCLUSAO:  24/07/2020
Parametro Método de Analise Limite Lei a) Resultado
Tri-halometanos total (THM) CZ_SOP_D06_03_155 exceto os cap. 100 1,00 ug/L

10.5 e 10.6 (US EPA 624, US EPA
8260, US EPA 8015, CSN EN ISO
10301, MADEP 2004, rev. 1.1, CSN
ISO 11423, CSN EN ISO 15680)
“HH

Sadio CZ_SOP_D06_02_001 (US EPA 200 14 mg/L Na+
200.7, CSN EN ISO 11885, CSN EN
16192, US EPA 6010,SM 3120 CSN
75 7358, preparagao da amostra
conforme CZ_SOP_D06_02_J02 cap.
10.1 e 10.2) *##

Sulfatos Cromatografia l6nica - CSN ISO 250 <5 (LQ) mg/L SO42-
10304-1, CSN EN 12506 *##
Alfa total CSN 75 7610 *## 0,1 < 0,04 (LQ) Ba/L
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AMOSTRA N°: 1473 Versdo: 1.0 RECEBIDA NO LABORATORIO: 20/05/2020
® CLIENTE: Camara Municipal de Santa Cruz das Flores
® MORADA: Rua Senador André de Freitas, 13 -
9970 — 337 Santa Cruz das Flores

® PRODUTO:  Agua de consumo humano COLHEITA: Efectuada por
Cliente
® LOCAL DE COLHEITA: Caveira - Casa de Marco Camara
® DATA COLHEITA:  19/05/2020 HORA COLHEITA: 09:10
® INDICAGOES  Casa de Marco Camara
DO ROTULO:
ACONDICIONAMENTO ALS - Frasco de Plastico 250 mL (Tritio) - Encher totalmente + ALS - Frasco de plastico 60 ml EDA
DA AMOSTRA: ¢/NaOH (Bromatos+Cloratos+Cloritos) - Ndo encher totalmente + ALS - Frasco Plastico 1000ml

(a/R/D.ind.) Acid c/HNO3 pH <2-N&o encher totalmente - Refrigerado + ALS - Frasco plastico 125ml
(Glifosato) - Encher totalmente - Refrigerado + ALS - Frasco vial 40ml (Rad&o) - Encher completamente
sem bolhas + ALS-Frasco de plastico 60 ml c/HNO3-Metais(1.2 Descarga)Cu/Ni/Pb - Nao encher
totalmente + ALS-Frasco de plastico 60 ml c/HNO3-Metais(As/Cd/Cr/Se/Sb/Sddio) - Ndo encher
totalmente + 2 x ALS-Frasco vial 40ml VOC (Benz/Tetra/Tri/1,2-dic/CVinil)-c/NaHSO4-N&o encher
totalmente-Refrigerado + ALS-Frasco vidro 500ml (Epicloridrina) — Encher completamente e sem bolhas
+ ALS-Frasco Vidro Escuro 250mL (PAH) - Encher totalmente +
ALS-Frascovial40ml(Desetil+Terbutilazina+Bentazona+Linurao+S-Metal)NaoenchertotalmenteRefrigerado
+ Frasco de Plastico estéril 500 mL c/ tiossulfato de sodio - Nao encher totalmente + Frasco de Vidro
escuro 250mL (Cor)-Encher completamente-Refrigerado + Frasco de Vidro escuro 250ml (Oxi)-5mL
H2S04 7,5mol/LporLdeamostra-N&o encher totalmente.Refrigerado + Frasco de Vidro escuro 500ml (Fe)
- pH<1 1mI/H2S04-N&o encher totalmente + Frasco Plastico 1000mL1.2 Descarga-Metais(Cu,Ni,Pb)
-pH<2 2mI/HNOS - N&o encher totalmente + Frasco Plastico 500ml (Manganes/Alum) - pH<2 1mI/HNO3 -
Nao encher totalmente + Frasco Vidro 250ml (NH4) - pH<1 c/H2S04 - Nao encher totalmente.
Refrigerado. + Garrafa de Plastico 1000mL (CI-/NO3/NO2)-Encher completamente-Refrigerado +
LX-Frasco Plastico 1000mL - Encher totalmente + LX-Frasco plastico 250ml (Cianetos) - pH>12
2,5mlI/NaOH 5N - Nao encher totalmente + LX-Frasco Vidro Escuro 1L (Cd/Cr/As/Se/Sb) - pH2 c/HNO3 -
Nao encher totalmente + LX-Frasco vidro escuro 500ml (Sab/Ch) - Encher completamente-Refrigerado +
LX-Plastico 500ml (Cal/B/Dur/Na/Mg) - pH<2 c/HNO3 - Nao encher totalmente

DATA INIiCIO:  20/05/2020 DATA CONCLUSAO:  24/07/2020
Parametro Método de Analise Limite Lei a) Resultado
Beta total CZ_SOP_D06_07_361 (CSN 75 7612, 1 < 0,10 (LQ) Bg/L

CSN EN ISO 9697, Recomendagéo da
Secretaria de Estado da Seguranca
Nuclear ,Medicéo e avaliagao do teor
de radionuclideos naturais em agua
potavel para uso publico e em agua
engarrafada“ DR-RO-5.1 (Rev. 0.0),
Praga 2017) *##
Dose indicativa total CZ_SOP_DO06_07_372 0,10 < 0,1 mSv/ano
(Recomendacao da Secretaria de
Estado da Seguranga Nuclear
,Medicao e avaliagdo do teor de
radionuclideos naturais em agua
potavel para uso publico e em agua
embalada“ DR-RO-5.1 (Rev. 0.0),
Praga 2017; Diretiva
2013/51/EURATOM do Conselho de
22.10. 2013) *##
Radéo CZ_SOP_D06_7_363.C (CSN 75 500 <10,0 (LQ) Bg/L
7625) *##
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AMOSTRA N°: 1473 Versdo: 1.0 RECEBIDA NO LABORATORIO: 20/05/2020
® CLIENTE: Camara Municipal de Santa Cruz das Flores
® MORADA: Rua Senador André de Freitas, 13 -
9970 — 337 Santa Cruz das Flores

® PRODUTO:  Agua de consumo humano COLHEITA: Efectuada por
Cliente
® LOCAL DE COLHEITA: Caveira - Casa de Marco Camara
® DATA COLHEITA:  19/05/2020 HORA COLHEITA: 09:10
® INDICAGOES  Casa de Marco Camara
DO ROTULO:
ACONDICIONAMENTO ALS - Frasco de Plastico 250 mL (Tritio) - Encher totalmente + ALS - Frasco de plastico 60 ml EDA
DA AMOSTRA: ¢/NaOH (Bromatos+Cloratos+Cloritos) - Ndo encher totalmente + ALS - Frasco Plastico 1000ml

(a/R/D.ind.) Acid c/HNO3 pH <2-N&o encher totalmente - Refrigerado + ALS - Frasco plastico 125ml
(Glifosato) - Encher totalmente - Refrigerado + ALS - Frasco vial 40ml (Rad&o) - Encher completamente
sem bolhas + ALS-Frasco de plastico 60 ml c/HNO3-Metais(1.2 Descarga)Cu/Ni/Pb - Nao encher
totalmente + ALS-Frasco de plastico 60 ml c/HNO3-Metais(As/Cd/Cr/Se/Sb/Sddio) - Ndo encher
totalmente + 2 x ALS-Frasco vial 40ml VOC (Benz/Tetra/Tri/1,2-dic/CVinil)-c/NaHSO4-N&o encher
totalmente-Refrigerado + ALS-Frasco vidro 500ml (Epicloridrina) — Encher completamente e sem bolhas
+ ALS-Frasco Vidro Escuro 250mL (PAH) - Encher totalmente +
ALS-Frascovial40ml(Desetil+Terbutilazina+Bentazona+Linurao+S-Metal)NaoenchertotalmenteRefrigerado
+ Frasco de Plastico estéril 500 mL c/ tiossulfato de sodio - Nao encher totalmente + Frasco de Vidro
escuro 250mL (Cor)-Encher completamente-Refrigerado + Frasco de Vidro escuro 250ml (Oxi)-5mL
H2S04 7,5mol/LporLdeamostra-N&o encher totalmente.Refrigerado + Frasco de Vidro escuro 500ml (Fe)
- pH<1 1mI/H2S04-N&o encher totalmente + Frasco Plastico 1000mL1.2 Descarga-Metais(Cu,Ni,Pb)
-pH<2 2mI/HNOS - N&o encher totalmente + Frasco Plastico 500ml (Manganes/Alum) - pH<2 1mI/HNO3 -
Nao encher totalmente + Frasco Vidro 250ml (NH4) - pH<1 c/H2S04 - Nao encher totalmente.
Refrigerado. + Garrafa de Plastico 1000mL (CI-/NO3/NO2)-Encher completamente-Refrigerado +
LX-Frasco Plastico 1000mL - Encher totalmente + LX-Frasco plastico 250ml (Cianetos) - pH>12
2,5mlI/NaOH 5N - Nao encher totalmente + LX-Frasco Vidro Escuro 1L (Cd/Cr/As/Se/Sb) - pH2 c/HNO3 -
Nao encher totalmente + LX-Frasco vidro escuro 500ml (Sab/Ch) - Encher completamente-Refrigerado +
LX-Plastico 500ml (Cal/B/Dur/Na/Mg) - pH<2 c/HNO3 - Nao encher totalmente

DATA INIiCIO:  20/05/2020 DATA CONCLUSAO:  24/07/2020
Parametro Método de Analise Limite Lei a) Resultado
Benzo (b) fluoranteno CZ_SOP_D06_03_161 (US EPA 8270, -—- < 0,020 (LQ) ug/L

CSN EN ISO 6468, US EPA 8000D,
preparagéo da amostra conforme
CZ_SOP_D06_03_P01 cap. 9.1, 9.4.1
*Ht
Benzo (k) fluoranteno CZ_SOP_D06_03_161 (US EPA 8270, - < 0,020 (LQ) pg/L
CSN EN ISO 6468, US EPA 8000D,
preparagéo da amostra conforme
CZ_SOP_D06_03_P01 cap. 9.1, 9.4.1
“Ht
Benzo (ghi) perileno CZ_SOP_D06_03_161 (US EPA 8270, - < 0,020 (LQ) pg/L
CSN EN ISO 6468, US EPA 8000D,
preparagéo da amostra conforme
CZ_SOP_D06_03_P01 cap. 9.1, 9.4.1
“HH
Indeno (1,2,3-cd) pireno CZ_SOP_D06_03_161 (US EPA 8270, - < 0,020 (LQ) pg/L
CSN EN ISO 6468, US EPA 8000D,
preparagdo da amostra conforme
CZ_SOP_D06_03_P01 cap. 9.1, 9.4.1)
“Ht
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AMOSTRA N°: 1473 Versdo: 1.0 RECEBIDA NO LABORATORIO: 20/05/2020
® CLIENTE: Camara Municipal de Santa Cruz das Flores
® MORADA: Rua Senador André de Freitas, 13 -
9970 — 337 Santa Cruz das Flores

® PRODUTO:  Agua de consumo humano COLHEITA: Efectuada por
Cliente
® LOCAL DE COLHEITA: Caveira - Casa de Marco Camara
® DATA COLHEITA:  19/05/2020 HORA COLHEITA: 09:10
® INDICAGOES  Casa de Marco Camara
DO ROTULO:
ACONDICIONAMENTO ALS - Frasco de Plastico 250 mL (Tritio) - Encher totalmente + ALS - Frasco de plastico 60 ml EDA
DA AMOSTRA: ¢/NaOH (Bromatos+Cloratos+Cloritos) - Ndo encher totalmente + ALS - Frasco Plastico 1000ml

(a/R/D.ind.) Acid c/HNO3 pH <2-N&o encher totalmente - Refrigerado + ALS - Frasco plastico 125ml
(Glifosato) - Encher totalmente - Refrigerado + ALS - Frasco vial 40ml (Rad&o) - Encher completamente
sem bolhas + ALS-Frasco de plastico 60 ml c/HNO3-Metais(1.2 Descarga)Cu/Ni/Pb - Nao encher
totalmente + ALS-Frasco de plastico 60 ml c/HNO3-Metais(As/Cd/Cr/Se/Sb/Sddio) - Ndo encher
totalmente + 2 x ALS-Frasco vial 40ml VOC (Benz/Tetra/Tri/1,2-dic/CVinil)-c/NaHSO4-N&o encher
totalmente-Refrigerado + ALS-Frasco vidro 500ml (Epicloridrina) — Encher completamente e sem bolhas
+ ALS-Frasco Vidro Escuro 250mL (PAH) - Encher totalmente +
ALS-Frascovial40ml(Desetil+Terbutilazina+Bentazona+Linurao+S-Metal)NaoenchertotalmenteRefrigerado
+ Frasco de Plastico estéril 500 mL c/ tiossulfato de sodio - Nao encher totalmente + Frasco de Vidro
escuro 250mL (Cor)-Encher completamente-Refrigerado + Frasco de Vidro escuro 250ml (Oxi)-5mL
H2S04 7,5mol/LporLdeamostra-N&o encher totalmente.Refrigerado + Frasco de Vidro escuro 500ml (Fe)
- pH<1 1mI/H2S04-N&o encher totalmente + Frasco Plastico 1000mL1.2 Descarga-Metais(Cu,Ni,Pb)
-pH<2 2mI/HNOS - N&o encher totalmente + Frasco Plastico 500ml (Manganes/Alum) - pH<2 1mI/HNO3 -
Nao encher totalmente + Frasco Vidro 250ml (NH4) - pH<1 c/H2S04 - Nao encher totalmente.
Refrigerado. + Garrafa de Plastico 1000mL (CI-/NO3/NO2)-Encher completamente-Refrigerado +
LX-Frasco Plastico 1000mL - Encher totalmente + LX-Frasco plastico 250ml (Cianetos) - pH>12
2,5mlI/NaOH 5N - Nao encher totalmente + LX-Frasco Vidro Escuro 1L (Cd/Cr/As/Se/Sb) - pH2 c/HNO3 -
Nao encher totalmente + LX-Frasco vidro escuro 500ml (Sab/Ch) - Encher completamente-Refrigerado +
LX-Plastico 500ml (Cal/B/Dur/Na/Mg) - pH<2 c/HNO3 - Nao encher totalmente

DATA INiCIO:  20/05/2020 DATA CONCLUSAO:  24/07/2020
Parametro Método de Analise Limite Lei a) Resultado
Bromodiclorometano CZ_SOP_D06_03_155 exceto os cap. - <0,10 (LQ) pg/L

10.5 e 10.6 (US EPA 624, US EPA
8260, US EPA 8015, CSN EN ISO
10301, MADEP 2004, rev. 1.1, CSN
1ISO 11423, CSN EN ISO 15680)
it
Dibromoclorometano CZ_SOP_DO06_03_155 exceto os cap. - 0,35 ug/L
10.5 e 10.6 (US EPA 624, US EPA
8260, US EPA 8015, CSN EN ISO
10301, MADEP 2004, rev. 1.1, CSN
1ISO 11423, CSN EN ISO 15680)
*HHt
Bromoférmio CZ_SOP_DO06_03_155 exceto os cap. -— 0,65 pg/L
10.5 e 10.6 (US EPA 624, US EPA
8260, US EPA 8015, CSN EN ISO
10301, MADEP 2004, rev. 1.1, CSN
ISO 11423, CSN EN ISO 15680)
it
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AMOSTRA N°: 1473 Versdo: 1.0 RECEBIDA NO LABORATORIO: 20/05/2020
® CLIENTE: Camara Municipal de Santa Cruz das Flores
® MORADA: Rua Senador André de Freitas, 13 -
9970 — 337 Santa Cruz das Flores

® PRODUTO:  Agua de consumo humano COLHEITA: Efectuada por
Cliente
® LOCAL DE COLHEITA: Caveira - Casa de Marco Camara
® DATA COLHEITA:  19/05/2020 HORA COLHEITA: 09:10
® INDICAGOES  Casa de Marco Camara
DO ROTULO:
ACONDICIONAMENTO ALS - Frasco de Plastico 250 mL (Tritio) - Encher totalmente + ALS - Frasco de plastico 60 ml EDA
DA AMOSTRA: ¢/NaOH (Bromatos+Cloratos+Cloritos) - Ndo encher totalmente + ALS - Frasco Plastico 1000ml

(a/R/D.ind.) Acid c/HNO3 pH <2-N&o encher totalmente - Refrigerado + ALS - Frasco plastico 125ml
(Glifosato) - Encher totalmente - Refrigerado + ALS - Frasco vial 40ml (Rad&o) - Encher completamente
sem bolhas + ALS-Frasco de plastico 60 ml c/HNO3-Metais(1.2 Descarga)Cu/Ni/Pb - Nao encher
totalmente + ALS-Frasco de plastico 60 ml c/HNO3-Metais(As/Cd/Cr/Se/Sb/Sddio) - Ndo encher
totalmente + 2 x ALS-Frasco vial 40ml VOC (Benz/Tetra/Tri/1,2-dic/CVinil)-c/NaHSO4-N&o encher
totalmente-Refrigerado + ALS-Frasco vidro 500ml (Epicloridrina) — Encher completamente e sem bolhas
+ ALS-Frasco Vidro Escuro 250mL (PAH) - Encher totalmente +
ALS-Frascovial40ml(Desetil+Terbutilazina+Bentazona+Linurao+S-Metal)NaoenchertotalmenteRefrigerado
+ Frasco de Plastico estéril 500 mL c/ tiossulfato de sodio - Nao encher totalmente + Frasco de Vidro
escuro 250mL (Cor)-Encher completamente-Refrigerado + Frasco de Vidro escuro 250ml (Oxi)-5mL
H2S04 7,5mol/LporLdeamostra-N&o encher totalmente.Refrigerado + Frasco de Vidro escuro 500ml (Fe)
- pH<1 1mI/H2S04-N&o encher totalmente + Frasco Plastico 1000mL1.2 Descarga-Metais(Cu,Ni,Pb)
-pH<2 2mI/HNOS - N&o encher totalmente + Frasco Plastico 500ml (Manganes/Alum) - pH<2 1mI/HNO3 -
Nao encher totalmente + Frasco Vidro 250ml (NH4) - pH<1 c/H2S04 - Nao encher totalmente.
Refrigerado. + Garrafa de Plastico 1000mL (CI-/NO3/NO2)-Encher completamente-Refrigerado +
LX-Frasco Plastico 1000mL - Encher totalmente + LX-Frasco plastico 250ml (Cianetos) - pH>12
2,5mlI/NaOH 5N - Nao encher totalmente + LX-Frasco Vidro Escuro 1L (Cd/Cr/As/Se/Sb) - pH2 c/HNO3 -
Nao encher totalmente + LX-Frasco vidro escuro 500ml (Sab/Ch) - Encher completamente-Refrigerado +
LX-Plastico 500ml (Cal/B/Dur/Na/Mg) - pH<2 c/HNO3 - Nao encher totalmente

DATA INIiCIO:  20/05/2020 DATA CONCLUSAO:  24/07/2020
Parametro Método de Analise Limite Lei a) Resultado
Cloroférmio CZ_SOP_D06_03_155 exceto os cap. - < 0,10 (LQ) pg/L

10.5 e 10.6 (US EPA 624, US EPA
8260, US EPA 8015, CSN EN ISO

10301, MADEP 2004, rev. 1.1, CSN
ISO 11423, CSN EN ISO 15680)

*HH

Azoto Amoniacal Absorgéo Molecular - Método de 0,50 < 0,1 (LQ) mg/L NH4+
Nessler - ME-10 rev.08 de 17/11/2014

Manganés Absorgao Molecular - ME-13 rev. 08 de 50 <15 (LQ) pyg/L Mn
03/10/2018

Nitratos Absorgédo Molecular - ME-14 rev.07 de 50 <2 (LQ) mg/L NO3-
03/10/2018

Oxidabilidade (ISO 8467:1993) Titulimetria - 1ISO 8467:1993 5,0 <1(LQ) mg/L O2

Tritio CSN EN ISO 9698 *## 100 <10 (LQ) Bg/L

Cloreto de vinilo CZ_SOP_DO06_03_155 exceto os cap. 0,50 < 0,10 (LQ) pg/L

10.5 e 10.6 (US EPA 624, US EPA
8260, US EPA 8015, CSN EN ISO
10301, MADEP 2004, rev. 1.1, CSN
ISO 11423, CSN EN ISO 15680) *##
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AMOSTRA N°: 1473 Versdo: 1.0 RECEBIDA NO LABORATORIO: 20/05/2020
® CLIENTE: Camara Municipal de Santa Cruz das Flores
® MORADA: Rua Senador André de Freitas, 13 -
9970 — 337 Santa Cruz das Flores

® PRODUTO:  Agua de consumo humano COLHEITA: Efectuada por
Cliente
® LOCAL DE COLHEITA: Caveira - Casa de Marco Camara
® DATA COLHEITA:  19/05/2020 HORA COLHEITA: 09:10
® INDICAGOES  Casa de Marco Camara
DO ROTULO:
ACONDICIONAMENTO ALS - Frasco de Plastico 250 mL (Tritio) - Encher totalmente + ALS - Frasco de plastico 60 ml EDA
DA AMOSTRA: ¢/NaOH (Bromatos+Cloratos+Cloritos) - Ndo encher totalmente + ALS - Frasco Plastico 1000ml

(a/R/D.ind.) Acid c/HNO3 pH <2-N&o encher totalmente - Refrigerado + ALS - Frasco plastico 125ml
(Glifosato) - Encher totalmente - Refrigerado + ALS - Frasco vial 40ml (Rad&o) - Encher completamente
sem bolhas + ALS-Frasco de plastico 60 ml c/HNO3-Metais(1.2 Descarga)Cu/Ni/Pb - Nao encher
totalmente + ALS-Frasco de plastico 60 ml c/HNO3-Metais(As/Cd/Cr/Se/Sb/Sddio) - Ndo encher
totalmente + 2 x ALS-Frasco vial 40ml VOC (Benz/Tetra/Tri/1,2-dic/CVinil)-c/NaHSO4-N&o encher
totalmente-Refrigerado + ALS-Frasco vidro 500ml (Epicloridrina) — Encher completamente e sem bolhas
+ ALS-Frasco Vidro Escuro 250mL (PAH) - Encher totalmente +
ALS-Frascovial40ml(Desetil+Terbutilazina+Bentazona+Linurao+S-Metal)NaoenchertotalmenteRefrigerado
+ Frasco de Plastico estéril 500 mL c/ tiossulfato de sodio - Nao encher totalmente + Frasco de Vidro
escuro 250mL (Cor)-Encher completamente-Refrigerado + Frasco de Vidro escuro 250ml (Oxi)-5mL
H2S04 7,5mol/LporLdeamostra-N&o encher totalmente.Refrigerado + Frasco de Vidro escuro 500ml (Fe)
- pH<1 1mI/H2S04-N&o encher totalmente + Frasco Plastico 1000mL1.2 Descarga-Metais(Cu,Ni,Pb)
-pH<2 2mI/HNOS - N&o encher totalmente + Frasco Plastico 500ml (Manganes/Alum) - pH<2 1mI/HNO3 -
Nao encher totalmente + Frasco Vidro 250ml (NH4) - pH<1 c/H2S04 - Nao encher totalmente.
Refrigerado. + Garrafa de Plastico 1000mL (CI-/NO3/NO2)-Encher completamente-Refrigerado +
LX-Frasco Plastico 1000mL - Encher totalmente + LX-Frasco plastico 250ml (Cianetos) - pH>12
2,5mlI/NaOH 5N - Nao encher totalmente + LX-Frasco Vidro Escuro 1L (Cd/Cr/As/Se/Sb) - pH2 c/HNO3 -
Nao encher totalmente + LX-Frasco vidro escuro 500ml (Sab/Ch) - Encher completamente-Refrigerado +
LX-Plastico 500ml (Cal/B/Dur/Na/Mg) - pH<2 c/HNO3 - Nao encher totalmente

DATA INIiCIO:  20/05/2020 DATA CONCLUSAO:  24/07/2020

Parametro Método de Analise Limite Lei a) Resultado

Desetilterbutilazina CZ_SOP_D06_03_183.A (US EPA 0,10 < 0,030 (LQ) pg/L
535, US EPA 1694) *##

Terbutilazina CZ_SOP_D06_03_183.A (US EPA 0,10 < 0,030 (LQ) pg/L
535, US EPA 1694 *##

Glifosato CZ_SOP_D06_03_185 (CSN ISO 0,10 < 0,030 (LQ) pg/L
21458) *“##

Pesticidas - Totais CZ_SOP_DO06_03_J02 0,50 < 0,10 pg/L
“HH

Epicloridrina CZ_SOP_D06_03_196 (Ficha de 0,10 < 0,10 (LQ) pg/L

aplicagéo Agilent Technologies
5990-6433EN) *“##

a) Os valores paramétricos sdo estabelecidos pelo Decreto Lei 306/2007 e posteriores alteragdes introduzidas pelo
Decreto Lei n.° 152/2017.

De acordo com o Decreto Lei 152/2017, recomenda-se que a concentragao de cloro residual livre esteja entre 0,2 e
0,6 mg/L e ndo é desejavel que o numero de coldnias a 22°C e a 37°C seja superior a 100 e 20, respectivamente.
Observacgoées:

Tipo de Controlo:  Cl
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Acores Ensaios
Tel.: 296 308 455
Fax.: 296 308 459
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AMOSTRA N°: 1473 Versdo: 1.0 RECEBIDA NO LABORATORIO: 20/05/2020
® CLIENTE: Camara Municipal de Santa Cruz das Flores
® MORADA: Rua Senador André de Freitas, 13 -
9970 — 337 Santa Cruz das Flores

® PRODUTO:  Agua de consumo humano COLHEITA: Efectuada por
Cliente
® LOCAL DE COLHEITA: Caveira - Casa de Marco Camara
® DATA COLHEITA:  19/05/2020 HORA COLHEITA: 09:10
® INDICAGOES  Casa de Marco Camara
DO ROTULO:
ACONDICIONAMENTO ALS - Frasco de Plastico 250 mL (Tritio) - Encher totalmente + ALS - Frasco de plastico 60 ml EDA
DA AMOSTRA: ¢/NaOH (Bromatos+Cloratos+Cloritos) - Ndo encher totalmente + ALS - Frasco Plastico 1000ml

(a/R/D.ind.) Acid c/HNO3 pH <2-N&o encher totalmente - Refrigerado + ALS - Frasco plastico 125ml
(Glifosato) - Encher totalmente - Refrigerado + ALS - Frasco vial 40ml (Rad&o) - Encher completamente
sem bolhas + ALS-Frasco de plastico 60 ml c/HNO3-Metais(1.2 Descarga)Cu/Ni/Pb - Nao encher
totalmente + ALS-Frasco de plastico 60 ml c/HNO3-Metais(As/Cd/Cr/Se/Sb/Sddio) - Ndo encher
totalmente + 2 x ALS-Frasco vial 40ml VOC (Benz/Tetra/Tri/1,2-dic/CVinil)-c/NaHSO4-N&o encher
totalmente-Refrigerado + ALS-Frasco vidro 500ml (Epicloridrina) — Encher completamente e sem bolhas
+ ALS-Frasco Vidro Escuro 250mL (PAH) - Encher totalmente +
ALS-Frascovial40ml(Desetil+Terbutilazina+Bentazona+Linurao+S-Metal)NaoenchertotalmenteRefrigerado
+ Frasco de Plastico estéril 500 mL c/ tiossulfato de sodio - Nao encher totalmente + Frasco de Vidro
escuro 250mL (Cor)-Encher completamente-Refrigerado + Frasco de Vidro escuro 250ml (Oxi)-5mL
H2S04 7,5mol/LporLdeamostra-N&o encher totalmente.Refrigerado + Frasco de Vidro escuro 500ml (Fe)
- pH<1 1mI/H2S04-N&o encher totalmente + Frasco Plastico 1000mL1.2 Descarga-Metais(Cu,Ni,Pb)
-pH<2 2mI/HNOS - N&o encher totalmente + Frasco Plastico 500ml (Manganes/Alum) - pH<2 1mI/HNO3 -
Nao encher totalmente + Frasco Vidro 250ml (NH4) - pH<1 c/H2S04 - Nao encher totalmente.
Refrigerado. + Garrafa de Plastico 1000mL (CI-/NO3/NO2)-Encher completamente-Refrigerado +
LX-Frasco Plastico 1000mL - Encher totalmente + LX-Frasco plastico 250ml (Cianetos) - pH>12
2,5mlI/NaOH 5N - Nao encher totalmente + LX-Frasco Vidro Escuro 1L (Cd/Cr/As/Se/Sb) - pH2 c/HNO3 -
Nao encher totalmente + LX-Frasco vidro escuro 500ml (Sab/Ch) - Encher completamente-Refrigerado +
LX-Plastico 500ml (Cal/B/Dur/Na/Mg) - pH<2 c/HNO3 - Nao encher totalmente

DATA INIiCIO:  20/05/2020 DATA CONCLUSAO:  24/07/2020
Parametro Método de Analise Limite Lei a) Resultado
APRECIACAO: Todos os parametros analisados cumprem os valores paramétricos definidos no Decreto Lei 306/2007, e

posteriores alteragdes introduzidas pelo Decreto Lei n.° 152/2017.
Avaliagdo de conformidade efectuada sem contabilizar a incerteza.
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AMOSTRA N°: 1473 Versdo: 1.0 RECEBIDA NO LABORATORIO: 20/05/2020
® CLIENTE: Camara Municipal de Santa Cruz das Flores
® MORADA: Rua Senador André de Freitas, 13 -
9970 — 337 Santa Cruz das Flores

® PRODUTO:  Agua de consumo humano COLHEITA: Efectuada por
Cliente
® LOCAL DE COLHEITA: Caveira - Casa de Marco Camara
® DATA COLHEITA: 19/05/2020 HORA COLHEITA: 09:10
® INDICAGOES Casa de Marco Camara
DO ROTULO:
ACONDICIONAMENTO ALS - Frasco de Plastico 250 mL (Tritio) - Encher totalmente + ALS - Frasco de plastico 60 ml EDA
DA AMOSTRA: ¢/NaOH (Bromatos+Cloratos+Cloritos) - Ndo encher totalmente + ALS - Frasco Plastico 1000ml

(a/R/D.ind.) Acid c/HNO3 pH <2-N&o encher totalmente - Refrigerado + ALS - Frasco plastico 125ml
(Glifosato) - Encher totalmente - Refrigerado + ALS - Frasco vial 40ml (Rad&o) - Encher completamente
sem bolhas + ALS-Frasco de plastico 60 ml c/HNO3-Metais(1.2 Descarga)Cu/Ni/Pb - Nao encher
totalmente + ALS-Frasco de plastico 60 ml c/HNO3-Metais(As/Cd/Cr/Se/Sb/Sddio) - Ndo encher
totalmente + 2 x ALS-Frasco vial 40ml VOC (Benz/Tetra/Tri/1,2-dic/CVinil)-c/NaHSO4-N&o encher
totalmente-Refrigerado + ALS-Frasco vidro 500ml (Epicloridrina) — Encher completamente e sem bolhas
+ ALS-Frasco Vidro Escuro 250mL (PAH) - Encher totalmente +
ALS-Frascovial40ml(Desetil+Terbutilazina+Bentazona+Linurao+S-Metal)NaoenchertotalmenteRefrigerado
+ Frasco de Plastico estéril 500 mL c/ tiossulfato de sodio - Nao encher totalmente + Frasco de Vidro
escuro 250mL (Cor)-Encher completamente-Refrigerado + Frasco de Vidro escuro 250ml (Oxi)-5mL
H2S04 7,5mol/LporLdeamostra-N&o encher totalmente.Refrigerado + Frasco de Vidro escuro 500ml (Fe)
- pH<1 1mI/H2S04-N&o encher totalmente + Frasco Plastico 1000mL1.2 Descarga-Metais(Cu,Ni,Pb)
-pH<2 2mI/HNOS - N&o encher totalmente + Frasco Plastico 500ml (Manganes/Alum) - pH<2 1mI/HNO3 -
Nao encher totalmente + Frasco Vidro 250ml (NH4) - pH<1 c/H2S04 - Nao encher totalmente.
Refrigerado. + Garrafa de Plastico 1000mL (CI-/NO3/NO2)-Encher completamente-Refrigerado +
LX-Frasco Plastico 1000mL - Encher totalmente + LX-Frasco plastico 250ml (Cianetos) - pH>12
2,5mlI/NaOH 5N - Nao encher totalmente + LX-Frasco Vidro Escuro 1L (Cd/Cr/As/Se/Sb) - pH2 c/HNO3 -
Nao encher totalmente + LX-Frasco vidro escuro 500ml (Sab/Ch) - Encher completamente-Refrigerado +
LX-Plastico 500ml (Cal/B/Dur/Na/Mg) - pH<2 c/HNO3 - Nao encher totalmente

DATA INICIO:  20/05/2020 DATA CONCLUSAO:  24/07/2020

Parametro Método de Analise Limite Lei a) Resultado

Os ensaios marcados com (*) ndo estao incluidos no ambito da acreditagéo. Os ensaios assinalados com # foram contratados e nédo séo acreditados. Os ensaios assinalados com ## foram
contratados e s&o acreditados. A representatividade das amostras so6 é garantida pelo Laboratério quando a amostragem ¢ da sua responsabilidade.

A amostragem efetuada nao se encontra incluida no ambito da acreditagdo.

A amostragem foi efetuada pelo cliente.

Os resultados referem-se exclusivamente aos items ensaiados. Este Boletim s6 pode ser reproduzido na totalidade. Os pareceres ou opinides expressas neste documento, néo estao incluidos no
ambito da acreditagdo.

Quando o resultado corresponde a uma soma de parcelas e estas séo todas inferiores ao LQ, o resultado reportado corresponde ao LQ mais elevado. Quando uma ou mais das parcelas é
quantificavel, o resultado corresponde a soma dessas parcelas.

A incerteza expandida apresentada ¢ igual a incerteza padrédo combinada multiplicada por um fator de expanséo k igual a 2, o que, para uma distribuicdo normal, corresponde a um nivel de
confianga aproximadamente igual a 95 %.

Legenda: LQ - Limite de Quantificagdo; LD - Limite de Detecgéo ND - N&o Detectado; Os resultados expressos em Col. (colénias) sdo equivalentes aos resultados expressos em ufc (unidades
formadoras de colénias).

VP - Valor Paramétrico; VR - Valor Recomendado; VMA - Valor Maximo Admissivel; VMR - Valor Maximo Recomendado; VL - Valor Limite; ME - Método de andlise; PT - Procedimento técnico;
EPA -Environmental Protection Agency; ISO - International Organization for Standardization; EN - European Norm; SM, SMEWW - Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater;
CSN - Czech State Norm; STN - Slovak Technical Norm; US EPA - United States Environmental Protection Agency; ISO /TR - International Organization for Standardization /Technical Report; BS
ISO - British Standard International Organization for Standardization; DIN - Deutsches Institut for Normung; MADEP -Massachusettes Department of Environmental Protection; Recommendation of
SUJB -State Office for Nuclear Safety (SUJB) - Czech Republic; CEN/TS - European Committee for Standardization/Technical Specification; INAG, I.P. - Instituto da Agua, Instituto Portugués;
ELISA - Enzyme - Linked Immunosorbent Assay. Método interno equivalente é aquele que tem a mesma area de aplicagéo (parametros e matrizes) e que cumpre as caracteristicas de desempenho,
obtendo resultados comparaveis ao(s) método(s) normalizado(s) junto indicado(s). Quando para um mesmo ensaio s&o indicados varios documentos normativos sem qualquer outra indicagéo,
significa que os mesmos se complementam.

@ - Informagéo indicada pelo cliente.

Ponta Delgada, 29 de julho de 2020
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AMOSTRA N°: 1473 Versdo: 1.0 RECEBIDA NO LABORATORIO: 20/05/2020
® CLIENTE: Camara Municipal de Santa Cruz das Flores
® MORADA: Rua Senador André de Freitas, 13 -
9970 — 337 Santa Cruz das Flores

® PRODUTO:  Agua de consumo humano COLHEITA: Efectuada por
Cliente
® LOCAL DE COLHEITA: Caveira - Casa de Marco Camara
® DATA COLHEITA: 19/05/2020 HORA COLHEITA: 09:10
® INDICAGOES Casa de Marco Camara
DO ROTULO:
ACONDICIONAMENTO ALS - Frasco de Plastico 250 mL (Tritio) - Encher totalmente + ALS - Frasco de plastico 60 ml EDA
DA AMOSTRA: ¢/NaOH (Bromatos+Cloratos+Cloritos) - Ndo encher totalmente + ALS - Frasco Plastico 1000ml

(a/R/D.ind.) Acid c/HNO3 pH <2-N&o encher totalmente - Refrigerado + ALS - Frasco plastico 125ml
(Glifosato) - Encher totalmente - Refrigerado + ALS - Frasco vial 40ml (Rad&o) - Encher completamente
sem bolhas + ALS-Frasco de plastico 60 ml c/HNO3-Metais(1.2 Descarga)Cu/Ni/Pb - Nao encher
totalmente + ALS-Frasco de plastico 60 ml c/HNO3-Metais(As/Cd/Cr/Se/Sb/Sddio) - Ndo encher
totalmente + 2 x ALS-Frasco vial 40ml VOC (Benz/Tetra/Tri/1,2-dic/CVinil)-c/NaHSO4-N&o encher
totalmente-Refrigerado + ALS-Frasco vidro 500ml (Epicloridrina) — Encher completamente e sem bolhas
+ ALS-Frasco Vidro Escuro 250mL (PAH) - Encher totalmente +
ALS-Frascovial40ml(Desetil+Terbutilazina+Bentazona+Linurao+S-Metal)NaoenchertotalmenteRefrigerado
+ Frasco de Plastico estéril 500 mL c/ tiossulfato de sodio - Nao encher totalmente + Frasco de Vidro
escuro 250mL (Cor)-Encher completamente-Refrigerado + Frasco de Vidro escuro 250ml (Oxi)-5mL
H2S04 7,5mol/LporLdeamostra-N&o encher totalmente.Refrigerado + Frasco de Vidro escuro 500ml (Fe)
- pH<1 1mI/H2S04-N&o encher totalmente + Frasco Plastico 1000mL1.2 Descarga-Metais(Cu,Ni,Pb)
-pH<2 2mI/HNOS - N&o encher totalmente + Frasco Plastico 500ml (Manganes/Alum) - pH<2 1mI/HNO3 -
Nao encher totalmente + Frasco Vidro 250ml (NH4) - pH<1 c/H2S04 - Nao encher totalmente.
Refrigerado. + Garrafa de Plastico 1000mL (CI-/NO3/NO2)-Encher completamente-Refrigerado +
LX-Frasco Plastico 1000mL - Encher totalmente + LX-Frasco plastico 250ml (Cianetos) - pH>12
2,5mlI/NaOH 5N - Nao encher totalmente + LX-Frasco Vidro Escuro 1L (Cd/Cr/As/Se/Sb) - pH2 c/HNO3 -
Nao encher totalmente + LX-Frasco vidro escuro 500ml (Sab/Ch) - Encher completamente-Refrigerado +
LX-Plastico 500ml (Cal/B/Dur/Na/Mg) - pH<2 c/HNO3 - Nao encher totalmente

DATA INICIO:  20/05/2020 DATA CONCLUSAO:  24/07/2020

Parametro Método de Analise Limite Lei a) Resultado

Os resultados referem-se exclusivamente aos items ensaiados.
Nao é permitida a reprodugéo parcial deste boletim sem autorizagdo do Laberatério.

Directora Técnica
Rita de Lacerda Martins
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Ag ro |e | CcO Ago res BOLETIM DE ANALISE N°: 2020_1473_Agores

Laboratoério
de Analises Quimicas
e Bacteriologicas, Lda.

acredita¢do
Caminho do Pico do Funcho
N° 38 Faja de Baixo L0650
9500-435 Ponta Delgada ISO/IEC 17025
Acores Ensaios
Tel.: 296 308 455
Fax.: 296 308 459
E-mail: agroleico.acores@agroleico.pt Boletim Definitivo

AMOSTRA N°: 1473 Versdo: 1.0 RECEBIDA NO LABORATORIO: 20/05/2020
® CLIENTE: Camara Municipal de Santa Cruz das Flores
® MORADA: Rua Senador André de Freitas, 13 -
9970 — 337 Santa Cruz das Flores

® PRODUTO:  Agua de consumo humano COLHEITA: Efectuada por
Cliente
® LOCAL DE COLHEITA: Caveira - Casa de Marco Camara
® DATA COLHEITA: 19/05/2020 HORA COLHEITA: 09:10
® INDICAGOES Casa de Marco Camara
DO ROTULO:
ACONDICIONAMENTO ALS - Frasco de Plastico 250 mL (Tritio) - Encher totalmente + ALS - Frasco de plastico 60 ml EDA
DA AMOSTRA: ¢/NaOH (Bromatos+Cloratos+Cloritos) - Ndo encher totalmente + ALS - Frasco Plastico 1000ml

(a/R/D.ind.) Acid c/HNO3 pH <2-N&o encher totalmente - Refrigerado + ALS - Frasco plastico 125ml
(Glifosato) - Encher totalmente - Refrigerado + ALS - Frasco vial 40ml (Rad&o) - Encher completamente
sem bolhas + ALS-Frasco de plastico 60 ml c/HNO3-Metais(1.2 Descarga)Cu/Ni/Pb - Nao encher
totalmente + ALS-Frasco de plastico 60 ml c/HNO3-Metais(As/Cd/Cr/Se/Sb/Sddio) - Ndo encher
totalmente + 2 x ALS-Frasco vial 40ml VOC (Benz/Tetra/Tri/1,2-dic/CVinil)-c/NaHSO4-N&o encher
totalmente-Refrigerado + ALS-Frasco vidro 500ml (Epicloridrina) — Encher completamente e sem bolhas
+ ALS-Frasco Vidro Escuro 250mL (PAH) - Encher totalmente +
ALS-Frascovial40ml(Desetil+Terbutilazina+Bentazona+Linurao+S-Metal)NaoenchertotalmenteRefrigerado
+ Frasco de Plastico estéril 500 mL c/ tiossulfato de sodio - Nao encher totalmente + Frasco de Vidro
escuro 250mL (Cor)-Encher completamente-Refrigerado + Frasco de Vidro escuro 250ml (Oxi)-5mL
H2S04 7,5mol/LporLdeamostra-N&o encher totalmente.Refrigerado + Frasco de Vidro escuro 500ml (Fe)
- pH<1 1mI/H2S04-N&o encher totalmente + Frasco Plastico 1000mL1.2 Descarga-Metais(Cu,Ni,Pb)
-pH<2 2mI/HNOS - N&o encher totalmente + Frasco Plastico 500ml (Manganes/Alum) - pH<2 1mI/HNO3 -
Nao encher totalmente + Frasco Vidro 250ml (NH4) - pH<1 c/H2S04 - Nao encher totalmente.
Refrigerado. + Garrafa de Plastico 1000mL (CI-/NO3/NO2)-Encher completamente-Refrigerado +
LX-Frasco Plastico 1000mL - Encher totalmente + LX-Frasco plastico 250ml (Cianetos) - pH>12
2,5mlI/NaOH 5N - Nao encher totalmente + LX-Frasco Vidro Escuro 1L (Cd/Cr/As/Se/Sb) - pH2 c/HNO3 -
Nao encher totalmente + LX-Frasco vidro escuro 500ml (Sab/Ch) - Encher completamente-Refrigerado +
LX-Plastico 500ml (Cal/B/Dur/Na/Mg) - pH<2 c/HNO3 - Nao encher totalmente

DATA INICIO:  20/05/2020 DATA CONCLUSAO:  24/07/2020

Parametro Método de Analise Limite Lei a) Resultado
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